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 งานวิจัยนี้นําเสนอการศึกษาการไหลของอากาศเย็นภายใตพ้ืนยกสําหรับระบบปรับอากาศแบบพื้นยก 

ภายในหองเก็บขอมูล (Data Center) ขนาดใหญโดยนําโปรแกรมทางดานพลศาสตรของไหลเชิงคํานวณ (CFD) 

มาใชในการวิเคราะหคาอัตราการไหลของอากาศที่ไหลผานแผนพรุน, คาความดันและการจําลองการไหลของ

อากาศเย็นภายใตพ้ืนยก โดยในการศึกษายังไดทําการวัดคาอัตราการไหลของอากาศเย็นที่ไหลผานแผนพรุนและ

ความดันของอากาศเย็นใตพ้ืนยกในหองเก็บขอมูลเพื่อนําไปใชเปรียบเทียบกับผลที่ไดจากการวิเคราะหดวย

โปรแกรม CFD ดวย  นอกจากนี้งานวิจัยนี้ยังไดนําเสนอเทคนิคใหมที่สามารถควบคุมอัตราการไหลของอากาศ 

ที่ไหลผานแผนพรุนใหมีคาใกลเคียงกันทุกแผน โดยการติดต้ังแผนกั้นทึบ (solid partition) ที่พ้ืนหอง (sub floor) 

ใหมีลักษณะเอียงขึ้น โดยการเปรียบเทียบไดใชคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของอัตราการไหลของอากาศเย็นที่ไหล

ผานแผนพรุนเปนตัวเปรียบเทียบเพื่อที่ใหไดคาเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ตํ่าที่สุดนั่นหมายความวาอัตราการไหลของ

อากาศเย็นที่ไหลผานแผนพรุนแตละแผนมีคาใกลเคียงกันมากที่สุด 

 

 จากผลการศึกษาเปรียบเทียบพบวา คาอัตราการไหลของอากาศที่ไหลผานแผนพรุน และความดันของ

อากาศเย็นที่ไหลภายใตพ้ืนยก ซึ่งไดจากการวิเคราะหดวยโปรแกรม CFD และที่วัดไดจริงมีคาใกลเคียงกันโดยมี

คาความคลาดเคลื่อนไมเกิน 14% นอกจากนี้ผลจากการใชโปรแกรม CFD วิเคราะหและจําลองลักษณะการไหล

ของอากาศเย็นใตพ้ืนยกในหองเก็บขอมูลของธนาคารแหงหนึ่ง พบวาอากาศเย็นใตพ้ืนยกเกิดการไหลวนในบาง

บริเวณ ทําใหปริมาณอากาศเย็นที่ไหลผานแผนพรุนเพื่อที่จะระบายความรอนใหคอมพิวเตอรที่อยูเหนือพ้ืนยก 

มีคาตํ่า ดังนั้นถามีการติดต้ังเครื่องคอมพิวเตอรจํานวนมากในบริเวณนั้น จะเกิดจุดรอน (hot spot) ในบริเวณนั้น  
ทําใหไมสามารถระบายความรอนไดดีและคอมพิวเตอรอาจเกิดความเสียหายได   นอกจากนี้ผลที่ไดจากการใช
เทคนิคที่ไดพัฒนาขึ้นในงานวิจัยนี้โดยการติดต้ังแผนกั้นทึบที่พ้ืนหองใหมีลักษณะเอียงขึ้น สามารถปรับปรุงอัตรา
การไหลของอากาศที่ไหลผานแผนพรุนใหมีคาใกลเคียงกันไดมากกวาแบบปกติถึง 78.9% นอกจากนี้ยังสามารถ
นําเสนอความสัมพันธของพารามิเตอรที่สําคัญสําหรับใชในการออกแบบติดตั้งระบบปรับอากาศแบบพื้นยก
เพื่อใหผูออกแบบและติดตั้งระบบปรับอากาศแบบพื้นยก สามารถนําไปพัฒนาสรางหรือปรับปรุงใหระบบมี
ประสิทธิภาพที่สูงขึ้นได 

     /  /  
ลายมือช่ือนิสิต  ลายมือช่ืออาจารยที่ปรึกษาวทิยานิพนธหลัก   

 


